
En
tw

äs
se

ru
ng

sg
ra

be
n

Entwässerungsgraben
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DN 160 m = 7.9 kg/s
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 KF1 - Abschnitt 1

20x gefräste Agrothermieleitungen 
Tiefe: 1,3 m
Dimension: DN63
Länge je Strang: 150 - 215 m
max. Leitungsvolumen abgesperrt: ~0,9 m³

Gesamtlänge: ~ 3.600 m
Gesamtvolumen: ~7,4 m³
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KF1 - Abschnitt 2

44x gefräste Agrothermieleitungen 
Tiefe: 1,3 m
Dimension: DN63
Länge je Strang: 195 - 230 m
max. Leitungsvolumen abgesperrt: ~0,95 m³

Gesamtlänge: ~ 9.300 m
Gesamtvolumen: ~19,4 m³
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DN 160 m = 9.5 kg/s

DN 90
m = 1.4 kg/s
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KF1 - Abschnitt 3

28x gefräste Agrothermieleitungen 
Tiefe: 1,3 m
Dimension: DN63
Länge je Strang: 125 - 150 m
max. Leitungsvolumen abgesperrt: ~0,6 m³

Gesamtlänge: ~ 3.800 m
Gesamtvolumen: ~7,9 m³

DN 200 m = 20.3 kg/s

Sammelleitung zur Energiezentrale
Gesamtmassenstrom = 20.3 kg/s
Gesamtdruckverlust = 2.2 bar
Gesamtleitungsinhalt = 113.9 m³
inkl. 1,3 km Trasse zur Energiezentrale
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KF2

22x gefräste Agrothermieleitungen 
Tiefe: 1,3 m
Dimension: DN63
Länge je Strang: 330 - 380 m
max. Leitungsvolumen abgesperrt: ~1,6 m³

Gesamtlänge: ~ 7.900 m
Gesamtvolumen: ~16,4 m³

DN 125
m = 4.1 kg/s

DN 125
m = 5.5 kg/s

DN 90 m = 1.6 kg/s
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Schreibmaschine
Anlage 4 zur Begründung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 77 
"Photovoltaik-Freiflächenanlage westlich von Haundorf"
mit integriertem Grünordnungsplan 
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